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Riferimento legislativi
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DM 10/02/2014 DDUO 6518/2014

DM 20/06/2014 DGR 3965/2015
DGR 4427/2015 
DDUO 11785/2015

Entrata in vigore
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Art. 17
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Entrata in vigore
[DM 10/02/2014 Art. 1.1] [DM 20/06/2014] 

A partire dal 01/06/2014,Entro e non oltre il 15/10/2014 gli IT sono muniti di LIC conforme al modello 
allegato I 

[DM 10/02/2014 Art. 2.1] [DM 20/06/2014] 

A partire dal 01/06/2014, Entro e non oltre il 15/10/2014 in occasione degli interventi di Manutenzione – art. 
7 DPR 74/2013, il RCEE si conforma ai modelli riportati agli Allegati II, III, IV e V 

[DM 10/02/2014 Art. 4] 

1. Gli allegati:
� Libretto di impianto, Libretto di centrale - DM 17/03/2003 allegati I, II sono sostituiti dal LIC 
� Allegato F, G – DM 17/03/2013 sono sostituiti dai RCEE 
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Entrata in vigore
[DDUO 11785/2015 P.to 1.4.1] 

Le informazioni da trasmettere al Catasto sono quelle riportate nei modelli di libretto di impianto e nei 
rapporti di controllo di cui all’Allegato 2 e Allegato 3 del presente Decreto. 

A seguito della registrazione dei dati richiesti, attraverso il Catasto è possibile stampare i relativi 
modelli accatastati. 

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE - Intro 

Corrispondenza LIC-CURIT

Ci autorizza ad utilizzare il LIC “generato” dal CURIT, con tutte le Non Conformità!
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Entrata in vigore
[DDUO 6518/2014 P.to 1.4.1] 

DECRETA
1. di indicare nel 15 ottobre 2014 la data a partire dalla quale si deve:
a) Provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo LIC e RCEE

b) Iniziare il processo di targatura di tutti gli impianti termici del territorio regionale

c) Assoggettare alla manutenzione

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE - Intro 

Sostituzione LIC e nuovi RCEE DAL 15/10/2014

Targatura DAL 15/10/2014

CeM ai fini della EE DAL 15/10/2014

DATA spartiacque nuovo LIC, nuovi RCEE, nuovi IT
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c) Assoggettare alla manutenzione
Gli impianti termici alimentati a biomassa
Gli impianti per la climatizzazione estiva o invernale costituiti da collettori solari o pompe di calore con 

potenza superiore a 12 kW
Gli scambiatori di calore allacciati a reti di teleriscaldamento
secondo la tempistica e le modalità indicate nella DGR 1118/2014 e DDUO 5027/2014;

2. Di dare atto che i nuovi modelli di cui agli allegati sopra citati potranno comunque essere utilizzati, in formato cartaceo, anche prima del 15 
ottobre 2014, pur se gli schemi inseriti nel Catasto verranno adeguati il 15 ottobre 2014;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL

CeM ai fini della EE DAL 15/10/2014
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Schede da compilare
[DM 10/02/2014 Art. 5] 

Al RI e' data facolta' di selezionare e fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti 
alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce

[DM 10/02/2014 Art. 6] 

Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il LIC e' aggiornato 
mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE - Intro 
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Responsabilità della compilazione
[DM 10/02/2014 Art. 5] 

Al RI e' data facolta' di selezionare e fare compilare 
e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti 
alla tipologia dell'impianto termico al quale il 
libretto stesso si riferisce

[DDUO 11785/2015 P.to 1.4.1] 

Il manutentore, all’atto della prima manutenzione 

Numero Titolo Compilatore
ITALIA

Compilatore 
RL

1 Scheda identificativa RI

2 Trattamento acqua I

3 Nomina 3RSP 1RSP + 3RSP

4 Generatori I

5 TeC I

6 Sistema di distribuzione I

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE - Intro 
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Il manutentore, all’atto della prima manutenzione 
successiva alla data di entrata in vigore, è 
tenuto a compilare il LIC, a cui deve essere 
allegato il vecchio libretto. 

Il libretto deve essere aggiornato ad ogni 
manutenzione relativamente alle sezioni 11, 12 
e 14. 

Il manutentore garantisce la corrispondenza tra 
quanto riportato sul libretto di impianto e 
quanto presente nel rapporto di prova e sul 
catasto CURIT. 

7 Emissione I

8 Accumulo I

9 Altri componenti I

10 VMC I

11 Risultati CeM M M

12 Elenco controlli di EE M M

13 Ispezioni EL Ispettore

14 Consumi RI M
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Archivio documentazione
[DM 10/02/2014 Art. 6] 

Nel caso di dismissione dall'impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede 
sono conservate dal RI per almeno 5 anni dalla data di dismissione. 

[DM 10/02/2014 Art. 8] 

Per gli impianti esistenti alla data del 01/06/2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", gia'
compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 
marzo 2003, devono essere allegati al Libretto. 

Formato elettronico

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE - Intro 
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Formato elettronico
[DDUO 11785/2015 Punto 1.4] 

Il LIC e la DAM possono essere resi disponibili all’utente in formato PDF o elettronico, 
editabili al fine della compilazione e degli aggiornamenti in forma elettronica, 
previo assenso da parte dell’utente stesso. 
Tale documentazione dovrà comunque essere resa disponibile in formato cartaceo in sede di Ispezione. 
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Riepilogo schede

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE - Intro 

Obbligatorie

1 SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO 20 X

2 TRATTAMENTO ACQUA 7 X

3 NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO

4 GENERATORI 11 X

5 SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 9 X

6 SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 2 X

7 SISTEMA DI EMISSIONE 1 X
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7 SISTEMA DI EMISSIONE 1 X

8 SISTEMA DI ACCUMULO

9 ALTRI COMPONENTI DELL’IMPIANTO

10 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

11 RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA E SUCCESSIVE 16 X

12 INTERVENTI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA 6 X

13 RISULTATI DELLE ISPEZIONI A CURA AUTORITA' COMPETENTE

14 REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI 19 X

Caso di PRIMA COMPILAZIONE generatore domestico (caldaia + radiatori) � N° INFO 91
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Organizzazione del LIC

E' composto da schede
Stampo solo le schede relative all'impianto
Quando modifico l'impianto (variazione componenti)

DATA DISMISSIONE
Nuovo scheda � DATA INSTALLAZIONE

Segue la vita dell'Impianto
NO Personalizzazioni
DATI del LIC devono essere riportati sul CURIT

Doppia copia

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE 
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Doppia copia
Tablet
Foglio aggiuntivo
Altro
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1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO
Identifica
� Dove si trova l'impianto
� Chi è il Responsabile
� A cosa serve l'impianto termico
� Da quali sistemi di generazione è composto

In quale circostanza è compilato il Libretto di climatizzazione

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE – Scheda Identificativa 
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TARGATURA _________________

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE – Scheda Identificativa 

Adesivo della matrice TARGA – 16 caratteri

Se LIC è componibile: su ogni foglio

Se LIC è preconfezionato: solo sulla 1°
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1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO
1.1 TIPOLOGIA INTERVENTO
In data ___________
� Nuova installazione
� Ristrutturazione
� Sostituzione del generatore di calore
� Compilazione libretto impianto esistente

[DGR3965/2015.4.fff] “Ristrutturazione di un impianto termico”: un insieme di opere che comportano la 

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE – Scheda Identificativa 

Per “Compilazione libretto impianto esistente”  la manutenzione 

effettuata per la trasmissione della DAM. 
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[DGR3965/2015.4.fff] “Ristrutturazione di un impianto termico”: un insieme di opere che comportano la 
modifica o un rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; 
rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici 
individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in 
caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico 
centralizzato.

MEMO: Ristrutturazione di IT � Adempimenti  Importanti
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1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO
1.2 UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL’EDIFICIO
Indirizzo ______, N.___ Palazzo _______ Scala ______ Interno _______
Comune _____________ Provincia ___

Catasto: Sezione _______ Foglio _______ Particella ________ Subalterno ________

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Scheda identificativa

Identificazione precisa dell'IT  (UI climatizzate)

Nelle note indico l’indirizzo (se diverso) di accesso alla CT

Identifica l’IT (UI climatizzate), NON il solo locale CT

Se un impianto è a servizio di un intero edificio, devono essere riportati i singoli subalterni. 
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Singola unità immobiliare 

Categoria: E.1   E.2   E.3   E.4   E.5   E.6   E.7   E.8
Volume lordo riscaldato: _____ [m3]
Volume lordo raffrescato: _____ [m3]

Calcolare il Volume lordo, oppure deve farlo calcolare ad un tecnico

Se un impianto è a servizio di un intero edificio, devono essere riportati i singoli subalterni. 

Se i subalterni sono numeri consecutivi, è possibile indicare il primo numero e l’ultimo 

separati da “-“, se invece non sono consecutivi devono essere separati da “;” 

Subalterno singolo

Subalterno da – a; poi cancellare quelli che non interessano

Centralizzato = NO crocetta
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DPR412/1993

Classificazione edifici per categorie
[3]

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali 

abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1(2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali 

case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e 

assimilabili:

E.4(1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;

E.4(2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;

E.4(3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, 

magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, 

esposizioni;

DPR412/93 – Classificazione edifici per categorie
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E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o 

contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o 

artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti 

dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi 

compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché 

le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-

dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6(1) piscine, saune e assimilabili;

E.6(2) palestre e assimilabili;

E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Edificio sia costituito da parti individuabili 
appartenenti a categorie diverse:

Ogni parte considerata nella sua categoria.
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Categorie catastali e Classificazione

DPR412/93 – Classificazione edifici per categorie
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1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO
1.2 UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL’EDIFICIO
Attestato di Prestazione Energetica (APE) _____

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Scheda identificativa

E’ il codice identificativo del documento, NON la classe energetica

Se presente (compravendita, affitto, dopo 2008…)

Tale codice è numerico e può essere composto da 13 o 14 cifre. 
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1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO
1.2 UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL’EDIFICIO
Punto di Riconsegna Combustibile (PDR) _________________
Punto di Riconsegna Energia Elettrica (POD) ______________

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Scheda identificativa

Mi servono le bollette !?!

Tale codice è composto da 14 o 15 caratteri numerici. 

Obbligatorio con GF, PdC elettrica

PDR/POD vengono richiesti nella scheda Generatori
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Con contatore ELETTRONICO: 

premo il tasto sino a quando compare il dato
NON è la matricola del contatore
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1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO
1.3 IMPIANTO TERMICO DESTINATO A SODDISFARE I SEGUENTI SERVIZI
� ACS Potenza utile ____ [kW]
� Climatizzazione invernale Potenza utile ____ [kW]
� Climatizzazione estiva Potenza utile ____ [kW]
� Altro ____

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE – Scheda Identificativa 

Potenza massima resa per ciascun servizio. 

In presenza di più generatori, va annotato il valore più alto fra quelli che possono essere ottenuti sommando le potenze massime rese dai 

generatori che possono funzionare contemporaneamente. 

Qualora sull’impianto sussistano generatori che funzionano l’uno in sostituzione dell’altro, deve essere considerato solo quello che ha la 

Cogeneratori
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Potenza Utile REALE.

Se TARO il generatore per lavorare a Pot più bassa: riporto quella di taratura � + documento taratura

Generatore di Scorta/Alternativo

Ambito di EE DIVERSO da SICUREZZA es Antincendio/ISPESL, ecc

Caldaia domestica IR + ACS: doppia potenza DIVERSA

Qualora sull’impianto sussistano generatori che funzionano l’uno in sostituzione dell’altro, deve essere considerato solo quello che ha la 

potenza utile più elevata. 

Calcola “In autonomia” le Potenze; NON tiene conto delle indicazioni di cui sopra
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1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO
1.4 TIPOLOGIA FLUIDO VETTORE

Acqua Aria Altro ____

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE – Scheda Identificativa 

Altro: Acqua surriscaldata, Vapore, Olio diatermico

Per fluido termovettore si intende il fluido raffrescato o riscaldato 

dal generatore di calore (GT, MF, Pompa di Calore)

distribuisce il freddo/calore generato 

- in ambiente direttamente o tramite canalizzazioni

- per mezzo di tubazioni ad un sistema di emissioni

Ing. Samuelli Diego dottordiego@dottordiego.it 20[--]

- per mezzo di tubazioni ad un sistema di emissioni

nei vari ambienti da climatizzare.

Le MF/Pompe di calore vengono suddivise in 4 gruppi: 

aria-aria

acqua-aria

aria-acqua

acqua-acqua

dove il primo termine indica la sorgente esterna,

il secondo quella interna, che identifica lil fluido termovettore
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1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO
1.5 INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI GENERATORI
� Generatore a combustione
� Teleriscaldamento
� Pompa di calore
� Teleraffrescamento
� Macchina frigorifera
� Cogenerazione / Trigenerazione
� Altro ___

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE – Scheda Identificativa 

Elenco dei generatori, poi aprirò le relative schede

Per generatori ibridi compatti, composti almeno da una 

Solo Freddo: MF

Solo Caldo: Pompa di Calore

Entrambi: Solo  Pompa di Calore
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� Altro ___

SE:

MF/Pompa di Calore: BN DGR � NO in LIC

Solare termico : NO DGR � NO in LIC

Genera “In autonomia” la tipologia dei generatori; 

NON tiene conto delle indicazioni di cui sopra

Per generatori ibridi compatti, composti almeno da una 

caldaia a  condensazione a gas e da una pompa di calore e 

dotati di specifica certificazione di prodotto
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1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO
1.5 INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI GENERATORI

Eventuale integrazione con:
� Pannelli solari termici: superficie totale lorda ____ [m2]
� Altro _______    Potenza utile ___ [kW]

Per: 
� Climatizzazione invernale 

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE – Scheda Identificativa 

In “autonomia” riporta dato in 4.7

Sulla scheda tecnica del pannello 

- Superficie totale LORDA :dimensioni del pannello  Lxl
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� Climatizzazione estiva 
� ACS

- Superficie totale LORDA :dimensioni del pannello  Lxl

- Supeficie totale di apertura: dimensioni  Lxl della copertura trasparente.
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1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO
1.6 RESPONSABILE DELL’IMPIANTO
Cognome _____  Nome ____________  CF _______________
Ragione Sociale _______________________________  P.IVA  _______________________
Firma del responsabile (Legale Rappresentante in caso di persona giuridica) ____________

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Scheda identificativa

Anche nel caso di Persona  Giuridica (DITTA, ecc) richiedere sempre il Cognome Nome del rappresentante

"Rossi Mario in rappresentanza della ditta BIANCHI SPA"

Responsabile originario dell’impianto, ovvero di chi eventualmente delega nella successiva Scheda 3. 
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Persona fisica è necessario inserire Cognome Nome e Codice Fiscale

Persona giuridica: anche i campi Ragione Sociale e P.IVA. 

Stampa il Responsabile finale dell’IT

Nel caso di Persona Giuridica stampa il Cognome Nome del Rappresentante Legale 
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2. TRATTAMENTO ACQUA
Composizione del sistema di trattamento delle acque
Valori durezza acqua
� IN
� OUT

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE – Trattamento acque
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2. TRATTAMENTO ACQUA
2.1 CONTENUTO D’ACQUA DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ______ m3

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE – Trattamento acque

Per il contenuto di acqua nell’impianto per gli impianti a servizio di singole unità immobiliari dove tale informazione non è disponibile riportare 0. 

Industria, Centro commerciale, ecc: E' singola UI
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Valutazione contenuto acqua in IT

COMPLEMENTI 

Condominio

Litri/kW

Radiatori in ghisa 14

Radiatori in acciaio piatti 11

Ventilconvettori 6

Pannello radiante 23
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Pannello radiante 23

Impianto domestico

Somma caldaia + radiatore + Tubazioni: 80-100 litri

1 litro/m2

Tubazioni impianto domestico 40 x 0.1 = 4litri ogni radiatore

Radiatori 1 x 10 = 10litri ogni radiatore (rif.to n°10-3/871)

Generatore di calore 5-10litri
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2. TRATTAMENTO ACQUA

2.2 DUREZZA TOTALE DELL’ACQUA ___ [°fr]

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE – Trattamento acque

Acqua acquedotto, prima del trattamento

Faccio una FOTOGRAFIA all'impianto

Se l'impianto NON è a norma lo scriverò nelle:

Raccomandazioni/Prescrizioni

Come si determina?

- Dichiarato nel progetto

- Dichiarato dal Fornitore acquedotto

-Misurato: Titolazione COLORIMETRICA, Titolazione Potenziometrica

-Inserire una nota sul metodo e data di valutazione

Acquedotto fornisce intervallo di valori: inserire quello più alto
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La durezza è un valore indicato dall’acquedotto 

Acquedotto fornisce intervallo di valori: inserire quello più alto
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2. TRATTAMENTO ACQUA

2.3 TRATTAMENTO DELL’ACQUA DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (Rif. UNI 8065):
Assente

Filtrazione Addolcimento durezza totale acqua ___ [°fr] Condizionamento chimico 

Protezione dal gelo:

NUOVO LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE – Trattamento acque

Acqua impianto, dopo il trattamento

Si misura

Compilazione CURIT

Se non è previsto o non è presente alcun circuito ad acqua da trattare: � “Non richiesto”

Se sarebbe necessario ma non è presente: � Assente! scelta
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Protezione dal gelo:
Glicole etilenico

concentrazione glicole nel fluido termovettore ________ [%] ______ [pH]

Glicole propilenico
concentrazione glicole nel fluido termovettore ________ [%] ______ [pH]

2.4 TRATTAMENTO DELL’ACQUA CALDA SANITARIA (Rif. UNI 8065):
Assente
Filtrazione Addolcimento durezza totale acqua ___ [°fr] Condizionamento chimico 

Si misura

Se presente protezione dal GELO: "qualcuno" dovrà 

verificare la concentrazione del glicole per contratto!

NON si considera il circuito del pannello solare termico
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Qualità acqua fornita da acquedotto

http://www.cheacquabeviamo.it/lombardia.htm#bs

LA QUALITÀ DELL'ACQUA A MILANO - ANALISI DEL PRIMO TRIMESTRE 2014

Parametro Limiti di legge Acqua di Milano Unità di misura

pH da 6,5 a 9,5 7,7 pH

residuo fisso 180°C valore max consigliato 1500 380 mg/L

durezza valori consigliati da 15 a 50 25 °F
conducibilità 2500 584 µS/cm a 20°C
calcio non previsto 84 mg/L

magnesio non previsto 18 mg/L

ammonio 0,5 <0,1 mg/L

Descrizione parametro
Unità 

di 
misura

Media dei valori

2013 2014

Durezza Totale
(PREBIO BREGGIA REBBIO) °F 16.27 21.18

COMPLEMENTI 

Acqua acquedotto, prima del trattamento

- Misuro

- Recupero il dato (UFFICIALE)
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ammonio 0,5 <0,1 mg/L

cloruri 250 30 mg/L

solfati 250 50 mg/L

potassio 10 1 mg/L

sodio 200 16 mg/L

arsenico 10 <2 µg/L

bicarbonato non previsto 168 mg/L

cloro residuo valore consigliato 0,2 0,03 mg/L

fluoruri 1,5 <0,5 mg/L

nitrati 50 29 mg/L

nitriti 0,5 <0,2 mg/L

manganese 50 2 µg/L

(PREBIO BREGGIA REBBIO)

Durezza Totale
(COMOEST) °F 9.24 9.81
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2. TRATTAMENTO ACQUA
2.5 TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL’IMPIANTO DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA:
Assente

Tipologia circuito di raffreddamento
Senza recupero termico A recupero termico parziale A recupero termico totale

Origine acqua di alimento
Acquedotto Pozzo Acqua superficiale

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Scheda identificativa

Condensatore Acqua a perdere Condensatore Torre evaporativa Circuito chiuso (es geotermico, ecc)
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Trattamento acqua esistenti
Filtrazione Filtrazione di sicurezza Filtrazione a masse Altro Nessun trattamento

Trattamento acqua
Addolcimento Osmosi inversa Demineralizzazione Altro Nessun trattamento

Condizionamento chimico
A prevalente azione antincrostante A prevalente azione anticorrosiva Entrambi
Biocida Altro Nessun trattamento

Gestione torre raffreddamento
Presenza sistema spurgo automatico (per circuiti a recupero parziale)

Conducibilità acqua in ingresso _____ [µS/cm]
Taratura valore conducibilità inizio spurgo ____ [µS/cm]
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PUNTO DI VISTA del Manutentore

Riferimento Libretto MIU. 

Riferimento ENEA: Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti 

termici ai sensi del DLgs192/2005 e DPR71/2013

CASO di Impianto INSTALLATO, RISTRUTTURATO, SGEN prima del 01/08/1994

NESSUN Trattamento acqua obbligatorio

TRATTAMENTO ACQUA IT – Norma tecnica

Buon riferimento LEGALE per il Manutentore

Posso sempre dare dei SUGGERIMENTO (diverso da NC) più restrittivi
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NESSUN Trattamento acqua obbligatorio

CASO di Impianto INSTALLATO, RISTRUTTURATO, SGEN dopo il 01/08/1994 e prima del 11/06/2009

Trattamento acqua obbligatorio secondo tabella per Potenza termica > 350kW

Provvedimento Uso Potenza Durezza Trattamento

ENEA RISC e/o ACS Maggiore 
350kW

0-25F (temporanea) CONDIZIONAMENTO

Maggiore 25F (temporanea) CONDIZIONAMENTO+ADDOLCIMENTO
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PUNTO DI VISTA del Manutentore

Riferimento ENEA: Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti 

termici ai sensi del DLgs192/2005 e DPR71/2013

CASO di Impianto INSTALLATO, RISTRUTTURATO, SGEN dopo il 11/06/2009 e prima del 01/01/2016

TRATTAMENTO ACQUA IT – Norma tecnica

Provvedimento Uso Potenza Durezza Trattamento

ENEA

0-100kW

Inferiore a 25F (temporanea) Nessun trattamento

Maggiore  uguale 25F (temporanea) CONDIZIONAMENTO

Inferiore a 25F (temporanea) Nessun trattamento
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RISC 100-350kW
Maggiore uguale 25F (temporanea) ADDOLCIMENTO

Maggiore 
350kW

0-15F (temporanea) CONDIZIONAMENTO

Maggiore uguale 15F (temporanea) CONDIZIONAMENTO+ADDOLCIMENTO

RISC e/o ACS

0-100kW

Inferiore a 15F (temporanea) Nessun trattamento

Maggiore uguale 15F (temporanea) CONDIZIONAMENTO

100-350kW

Inferiore a 15F (temporanea) Nessun trattamento

Maggiore uguale 15F (temporanea) ADDOLCIMENTO

Maggiore 
350kW

Inferiore a 15F (temporanea) CONDIZIONAMENTO

Maggiore 15F uguale (temporanea) Filtrazione + 
CONDIZIONAMENTO + ADDOLCIMENTO
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PUNTO DI VISTA del Manutentore

Riferimento ENEA: Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti 

termici ai sensi del DLgs192/2005 e DPR71/2013

CASO di Edificio NUOVO, Ristrutturazione Importante con IT, NUOVO IT, Ristrutturazione IT, SGEN, dopo il 01/01/2016

TRATTAMENTO ACQUA IT – Norma tecnica

Provvedimento Uso Potenza Durezza Trattamento

DDUO 6480

Climatizzazione
invernale, ACS

Sempre Sempre CONDIZIONAMENTO CHIMICO

Superiore °
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Superiore
100kW

Superiore 15°F CONDIZIONEMANETO + ADDOLCIMENTO
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Riferimenti di legge

UNI 8065
Norma tecnica del 06/1989 ratificata il 01/06/1989

-Fissare i limiti dei parametri chimico-fisici nelle acque degli impianti termici ad uso civile al fine di 
ottimizzarne la sicurezza ed il rendimento

-Assicurare la durata nel tempo delle apparecchiature presenti minimizzare i consumi energetici
-Dare indicazioni per una corretta progettazione e realizzazione dei  sistemi di trattamento dell’acqua
-Precisare metodi di controllo e manutenzione

TRATTAMENTO ACQUA IT – Norma tecnica

Installatore, Progettista

se segui una norma UNI � Regola dell'Arte
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-Precisare metodi di controllo e manutenzione

La L46/1990, DM37/2008 prescrivono l’obbligo di progettare gli impianti secondo la “regola dell’arte”  
�se applico le UNI e CEI la "regola dell'arte" è verificata.

La UNI8065 si applica a tutti gli impianti di R, ACS (nuovi, esistenti, tutte le Potenze termiche).
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Riferimenti di legge
UNI 8065 
Regola di buona tecnica

Provvedimento Uso Potenza Durezza Trattamento

solo  RISC 0-350kW minore 15F CONDIZIONAMENTO

tra 15  e 35F CONDIZIONAMENTO/ADDOLCIMENTO

maggiore 35F CONDIZIONAMENTO + ADDOLCIMENTO

maggiore minore 15F CONDIZIONAMENTO

TRATTAMENTO ACQUA IT – Norma tecnica

La UNI 8065 NON ha taglia minima impianto
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UNI 8065
maggiore 
350kW

minore 15F CONDIZIONAMENTO

maggiore 15F CONDIZIONAMENTO + ADDOLCIMENTO

ACS minore 25F
(temporanea)

CONDIZIONAMENTO/ADDOLCIMENTO

maggiore 25F
(temporanea)

CONDIZIONAMENTO +ADDOLCIMENTO

Linea guida ENEA ACS > 15; UNI ACS > 15
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Controlli

Controlli Impianto RISCALDAMENTO ACS

Acqua
reintegro

Acqua circuito Acqua alimento

Aspetto Semestrale Semestrale

pH Semestrale

Durezza totale Semestrale Semestrale

Ferro Semestrale

TRATTAMENTO ACQUA IT – Norma tecnica

La MANUTENZIONE: come da Libretto MIU

Elenco controlli da UNI
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Prelevato un quantitativo di acqua si inizia a 
versare “goccia a goccia” il regente sino a 
quando cambia il colore della soluzione.

Dal conteggio delle gocce d’acqua versate, 
si determina la durezza.

Rame Semestrale Se presente

Condizionamento chimico Semestrale Controllo consumo

Residuo Fisso/
Conducibilità elettrica

Alcalinità

Caratteristiche acqua
� Riempimento
Durezza: 15°fr
� Circuito
PH 7-8
Fe < 0,5mg/kg
Cu < 0,1mg/kg
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3. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE
Caso di nomina del 3RSP

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – 3RSP
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3. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO 
Il sottoscritto COGNOME _____ NOME _____ CF ___
RAGIONE SOCIALE _____ P.IVA _____
responsabile dell’impianto in qualità di proprietario amministratore

affida la responsabilità dell’impianto termico alla ditta

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – 3RSP

Se chi delega è 

Persona fisica: Cognome Nome e CF

Persona giuridica: anche i campi Ragione Sociale e P.IVA

Il 3RSP può essere solo un’impresa
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RAGIONE SOCIALE _______ CCIAA ___________
Riferimento: contratto allegato, valido dal ____________ al ____________
Firma del proprietario / amministratore _______________
Firma del terzo responsabile __________________

?! Contratto allegato; stampa Allegato I con doppia firma

Incarico di 3RSP � CURIT – Allegato 7

Nomina 3RSP nel caso di Amministratore Condominio � CURIT Allegato 8

Confonde il 3RSP con il Titolare/AD dell’Impresa
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4. GENERATORI
Descrizione del sottosistema di generazione composto da uno o più dei seguenti:
o A fiamma

o Caldaia o gruppo termico
o Bruciatore
o Recuperatore di calore fumi

o Macchine Frigorifere e/o Pompe di Calore
o Teleriscaldamento e/o Teleraffreddamento
o Cogeneratori e/o Trigeratori
o Solare termico
o Altro

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Generatori
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o Altro
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4. GENERATORI
4.1 GRUPPI TERMICI O CALDAIE
Gruppo Termico GT ___

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Generatori

Determinazione NUMERO di Generatori/Gruppi Termici

Caldaia + Bruciatore GT1 + BR1

Caldaia MONOBLOCCO GT1

Caldaia (scambiatore) + Bruciatore

Tipo caldaia domestica
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Caldaia MONOBLOCCO GT1

(Caldaie + Bruciatore) in cascata  GT1, GT2, … GTN, BR1, BR2, BRN

Caldaie MONOBLOCCO in cascata GT1, GT2, … GTN

Modulo termico GT1

Generatore Modulare GT1

Tipo caldaia domestica

Assembla l'Installatore

Tutto previsto dal costruttore, Unica Matricola

VECCHIO CURIT: 1 Generatore � 1 Analisi di Combustione

NUOVO CURIT: 1 Gruppo Termico � 1 o più Analisi di Combustione
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4. GENERATORI
4.1 GRUPPI TERMICI O CALDAIE

Gruppo Termico GT ___  Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Generatori

Numero i Gruppi Termici e/o caldaie

Se sostituisco il componente 

Per la registrazione delle informazioni in CURIT è necessario che l’impianto abbia almeno un generatore tra quelli previsti alle

Sezioni 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 (può essere l’unica scheda compilata solo se unico generatore e maggiore di 12 kW) e 4.8. 
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Se sostituisco il componente 

Data Dismissione

Nuova scheda STESSO GT

Indicare progressivamente i Gruppi Termici che compongono l’impianto. 

In caso di dismissione di un Gruppo Termico, quello che lo sostituisce assume la numerazione assegnata originariamente a 

quello dismesso. 

Numerazione “automatica”

Se Sostituisco/Dismetto va avanti con la numerazione progressiva 
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4. GENERATORI
4.1 GRUPPI TERMICI O CALDAIE
Data di installazione ___________
Fabbricante _____  Modello ______  Matricola ________
Combustibile _________________

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Generatori

Per il “Tipo Combustibile Fossile e Biocombustibile”: 

1. Gas naturale; 

2. GPL; 

Vedi 

SCHEDE CURIT 

GENERATORI

Se Caldaia (multicombustibile) + Bruciatore : 

Caldaia: NO Combustibile

Bruciatore: Combustibile
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Fluido Termovettore ____________

2. GPL; 

3. Gasolio; 

4. Kerosene; 

5. Aria Propanata; 

6. Olio Combustibile; 

7. Olio Vegetale 

8. Biodiesel; 

9. Biogas; 

10. Syngas. 

Per il “Tipo Combustibile Biomassa Solida”: 

1. Legna; 

2. Pellet; 

3. Bricchette; 

4. Cippato; 

5. Altro. 

Acqua calda

Aria calda

Vapore

Olio diatermico

Altro (da specificare) 

Assegna il combustibile alla Caldaia
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4. GENERATORI
4.1 GRUPPI TERMICI O CALDAIE
Potenza termica utile nominale Pn max ______ [kW]
Rendimento termico utile a Pn max ________ [%]

Gruppo termico singolo Gruppo termico modulare con n° ___ analisi fumi previste

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Generatori

Dichiaro quante ANALISI DI COMBUSTIONE occorrono

R_termico_utile_NOMINALE, quello del Costruttore 100% - 80/60!

MODULO TERMICO

Contenitore predisposto dal COSTRUTTORE

Contiene alla consegna/dopo il montaggio N moduli termici come indentificato dal COSTRUTTORE
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Tubo / nastro radiante 
Generatore d’aria calda

Contiene alla consegna/dopo il montaggio N moduli termici come indentificato dal COSTRUTTORE

Matricola al contenitore (anche eventuali matricole ai moduli)

Il n° di analisi fumi previste è riferito a tutte le tipologie di Gruppo Termico alimentato tramite 

combustibile fossile o biocombustibile

Se non previsto � 0

Se N > 0 –> Previste dal costruttore dell’apparecchio o UNI 10389. 
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4. GENERATORI
4.1 GRUPPI TERMICI O CALDAIE

Tradizionale A condensazione Altro ________
ACS Climatizzazione invernale Climatizzazione estiva Altro ________

Data di dismissione ___________

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Generatori

Dismetto e compilo una nuova scheda
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4. GENERATORI
4.2 BRUCIATORI (se non incorporati nel gruppo termico)

Bruciatore BR __  Collegato al Gruppo Termico __
Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Data di installazione ___________
Fabbricante _____  Modello ______  Matricola ________
Tipologia __________

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Bruciatore

?! Tipologia bruciatore

Bruciatore atmosferico

Se ho la caldaia MONOBLOCCO

Mappatura della sola caldaia

NON devo specificare quello che stà dentro (VEC, Accumulo, Circolatore
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Combustibile ___________________________
Portata termica max nominale ___ [kW] Portata termica min nominale ___ [kW]

Data di dismissione ___________

� Bruciatore atmosferico

� Bruciatore ad aria soffiata monostadio/bistadio/modulante

� Bruciatore ad aria soffiate e premiscelato

� Bruciatore in aspirazione fumi

Campo di lavoro del bruciatore

Dismetto e compilo una nuova scheda

Per il campo Combustibile va scelto e specificato un combustibile tra quelli selezionati nel Gruppo Termico. 
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4. GENERATORI
4.3 RECUPERTORI/CONDENSATORI (se non incorporati nel gruppo termico)

Bruciatore RC ___  Collegato al Gruppo Termico __GT
Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Data di installazione ___________
Fabbricante _____  Modello ______  Matricola ________
Potenza termica nominale totale _______ [kW]

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Bruciatore

Collego i Bruciatori alle Caldaie
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4. GENERATORI
4.4 MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE
Gruppo Frigorifero GF___  Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce

Data di installazione ___________
Fabbricante _____  Modello ______  Matricola ________

Fluido frigorigeno __________

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Generatori

Vedi 

SCHEDE CURIT 

GENERATORI
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Fluido frigorigeno __________

Sorgente lato esterno Aria Acqua Terreno
Fluido lato interno Aria Acqua Salamoia

Ad assorbimento per recupero di calore
Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile ______
A ciclo di compressione con motore elettrico
A ciclo di compressione con motore endotermico con combustibile ______________

Numero circuiti _______

Circuito frigo alimentato elettricamente

Circuito frigo alimentato da motore endotermico

Da Registro apparecchiatura (se previsto), da schema macchina/scheda tecnica

Assorbimento per recupero di calore” Anche nel caso di recupero dai fumi cogenerazione. 
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4. GENERATORI
4.4 MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE
Codice pratica Registro Sonde Geotermiche __________

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Generatori

Se lato esterno = TERRENO

"Sorgente lato esterno Terreno” � Codice pratica del RGS 

http://www.rinnovabililombardia.it/home
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4. GENERATORI
4.4 MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE
� ACS Climatizzazione invernale Climatizzazione estiva Altro ________

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Generatori
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4. GENERATORI
4.4 MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE
Raffrescamento: EER o GUE___ Pot frigorifera nominale__ [kW] Pot assorbita nominale __ [kW]
Riscaldamento COP___ Pot termica nominale__ [kW] Pot assorbita nominale __ [kW]

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Generatori

EER e COP vanno indicati i valori nominali come da norma UNI EN 14511

GUE: valori nominali come previsti dalla norma UNI EN 12309-2

Potenza assorbita nominale è necessario indicare dati da progetto o schede tecniche macchina(rif.to UNI EN 14511) 

Se NON  ho i dati disponibili da Targhetta/Scheda tecnica ; determino la Potenza/Assorbimento e aggiungo una NOTA

Con 2 dati trovo  quello mancante
Riferimenti determinazione prestazioni
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Data di dismissione ___________ Dismetto e compilo una nuova scheda

Riferimenti determinazione prestazioni

Raffrescamento Riscaldamento

Te Ti Te Ti
Aria-Aria 35°C bs 19°C bu 6°C bu 20°C bs

Aria-Acqua Ventilconvettori e UTA 35°C bs 12°-7°C 6°C bu 40°-45°C
Pavimenti radianti 35°C bs 23°-18°C 6°C bu 30°-35°C

Acqua-acqua Ventilconvettori e UTA 30°-35°C 12°-7°C 10°-7°C 40°-45°C
Pavimenti radianti 30°35°C 23°-18°C 10°-7°C 30°-35°C

Acqua-Aria Acqua a perdere 10°/7°C 20°C bs

Soluzione incongelabile 0°/-3°C 20°C bs
Anello d’acqua 20°/17°C 20°C bs
Torre raffreddamento 30°-35°C 19°C bu

Pozzo 10°-15°C 19°C bu
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4. GENERATORI
4.5 SCAMBIATORI DI CALORE TLR
Scambiatore SC ___ 
Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Data di installazione ___________
Fabbricante _____  Modello ______  Matricola ________
Potenza termica nominale totale _____ [kW] 

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Bruciatore

Potenza verificata attraverso lettura del contatore. 

Vedi 

SCHEDE CURIT 

GENERATORI
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� ACS Climatizzazione invernale Climatizzazione estiva Altro ________

Potenza termica DI PROGETTO primario dello scambiatore

Il CONTACALORIE misura quella effettiva” (circa) = al carico termico
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4. GENERATORI
4.7 CAMPI SOLARI TERMICI
Campo Solare CS ___ 
Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Data di installazione ___________
Fabbricante _____  Modello ______
Tipologia ________________

°

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Bruciatore

Vedi 

SCHEDE CURIT 

GENERATORI
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Collettori n° _______

Superficie totale di apertura _____

ACS Climatizzazione invernale Climatizzazione estiva Altro ________

Scheda 1.5 Superficie totale lorda?!?



[nuovo_LIC_e_RCEE]

4. GENERATORI
4.8 ALTRI GENERATORI
Altro generatore AG ___ 
Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Data di installazione ___________
Fabbricante _____  Modello ______  Matricola ______
Tipologia ________________

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Bruciatore
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Potenza utile ________ [kW]

ACS Climatizzazione invernale Climatizzazione estiva Altro ________
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4. GENERATORI

Caso di sistemi per ACS

Se sono verificate le n°3 condizioni
Solo ACS
N°1 Unità Immobiliare
Uso residenziale o assimilabile
� NO DGR1118/2013

Se sistema fa "DA SOLO" ACS 

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Generatori
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Se sistema fa "DA SOLO" ACS 
� LIC + Targa AUTONOMO

Se sistema "collabora" con riscaldamento
Pannello solare termico � 4.7
Pompa di calore � 4.4
Termostufa � 4.1

Se è solo un accumulo � 8.1
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5. TeC
Descrizione del sottosistema di Termoregolazione e Contabilizzazione:
� Regolazione primaria
� Regolazione ambiente/di zona
� Contabilizzazione
� Telegestione

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – TeC
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5. SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
5.1 REGOLAZIONE PRIMARIA (Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico)

Sistema di regolazione ON - OFF
Sistema di regolazione con impostazione della curva climatica integrata nel generatore
Sistema di regolazione con impostazione della curva climatica indipendente

Sistema reg.ne SR ____
Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce

Data di installazione ______
Fabbricante _______________ Modello ______________

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – TeC
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Fabbricante _______________ Modello ______________

Numero punti di regolazione _________

Numero livelli di temperatura ________

Data di dismissione ________

Se la centralina climatica è parte integrante del generatore non ripeto le informazioni Fabbricante + Modello

Su quante valvole/circuiti agisce la Centralina

Comfort + Attenuazione notturna � 2

Dismetto e compilo una nuova scheda
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5. SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
5.1 REGOLAZIONE PRIMARIA (Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico)

Valvole di regolazione 
Valvola di Regolazione VR ____
Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce

Data di installazione ________
Fabbricante _________________ Modello ______________
Numero di vie _____  Servomotore __________

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – TeC
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Numero di vie _____  Servomotore __________
Data di dismissione ___________

Sistema di regolazione multigradino
Sistema di regolazione ad inverter del generatore
Altri sistemi di regolazione primaria

Descrizione del sistema _________________

Dismetto e compilo una nuova scheda

3/4 Modello servomotore
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5. SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
5.2 REGOLAZIONE SINGOLA UNITA’ ABITATIVA/ SINGOLO AMBIENTE DI ZONA 
(Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico)

TERMOSTATO DI UNITÀ ABITATIVA con controllo ON-OFF
TERMOSTATO DI UNITÀ ABITATIVA con controllo proporzionale
TERMOSTATO DI ZONA O AMBIENTE con controllo ON-OFF
TERMOSTATO DI ZONA O AMBIENTE con controllo proporzionale

CONTROLLO ENTALPICO su serranda aria esterna

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – TeC
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CONTROLLO ENTALPICO su serranda aria esterna
CONTROLLO PORTATA ARIA VARIABILE per aria canalizzata

VALVOLE TERMOSTATICHE (rif. UNI EN 215) Presenti Assenti

VALVOLE A 2 VIE Presenti Assenti
VALVOLE A 3 VIE Presenti Assenti

Note ______

Bassa inerzia = Tutte quelle in commercio

Esempio ventilconvettori con valvola a 2/3 vie Se Termostato ambiente ASSENTE:

Sul LIC

NO contrassegnata alcuna voce + indicazione nelle note

Sul CURIT

ASSENTE
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5. SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
5.3 SISTEMI TELEMATICI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE
TELELETTURA Presente Assente
TELEGESTIONE Presente Assente
Descrizione del sistema (situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico)

________________________________________________________________________
Data di dismissione ___________

5.4 CONTABILIZZAZIONE

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – TeC

Dismetto e compilo una nuova scheda
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5.4 CONTABILIZZAZIONE
UNITA’ IMMOBILIARI CONTABILIZZATE Si No
Se contabilizzate

Riscaldamento Condizionamento estivo ACS

Tipologia sistema Diretto Indiretto
Descrizione del sistema (Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico)

_________________________________________________________________________
Data di dismissione ___________

Dismetto e compilo una nuova scheda

DIRETTO: Contabilizzatore PURO

INDIRETTO: Ripartitore (al radiatore)

La compilazione è considerata sostitutiva della trasmissione dell’Allegato H (DDUO 6260/2012)

Adempimento obbligo comunicazione installazione TeC
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6. Sistema di Distribuzione
Informazioni essenziali sul sottosistema di distribuzione:
� Tipologia rete
� Coibentazione
� VEA/VEA
� Pompe

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – S Distribuzione
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6. SISTEMI DI DISTRIBUZIONE
6.1 TIPO DI DISTRIBUZIONE

Verticale a colonne montanti Orizzontale a zone
Canali d’aria Altro: _____________________________

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – S Distribuzione

VERTICALE

ORIZZONTALE

UNICA scelta
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ORIZZONTALE

ORIZZONTALE
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6. SISTEMI DI DISTRIBUZIONE
6.2 COIBENTAZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE

Assente Presente Note ___________________

6.3 VASI DI ESPANSIONE
VX1 - Capacità __[litri] Aperto Chiuso Pressione di precarica solo per vasi chiusi __ [bar]
VX2 - Capacità __[litri] Aperto Chiuso Pressione di precarica solo per vasi chiusi __ [bar]

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – S Distribuzione

Prex Relativa

Aggiuntivo
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6.4 POMPE DI CIRCOLAZIONE (se non incorporate nel generatore)

Pompa PO __Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce

Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Data di installazione _____
Fabbricante ____ Modello ____
Giri variabili Si No Potenza nominale ____ [kW]
Data di dismissione ___________

Prex Relativa

Tutte le pompe presenti

Anche solare termico se  presente nel LIC

Caso di 2 pompe  una di riserva all’altra � 2 campi 

Caso di pompa gemellare � Potenza max singolo motore

Caso di poma più velocità � Pot max
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7. Sistema di Emissione
Tipologia del sottosistema di emisssione

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – S Emissione
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7. SISTEMA DI EMISSIONE
Radiatori
Termoconvettori
Ventilconvettori
Pannelli radianti
Bocchette
Strisce radianti
Travi fredde
Altro ________________________

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – S Emissione
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Altro ________________________
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8. Sistema di Accumulo
Tipologia del sottosistema di Accumulo

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – S Accumulo
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8. SISTEMA DI ACCUMULO
8.1 ACCUMULI (se non incorporati nel gruppo termico o caldaia)
Accumulo AC __Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce

Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Data di installazione _____
Fabbricante ____ Modello ____ Matricola ___

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – S Accumulo

Se non è IT, Se NON applico la DGR1118/2013 � NON mappo il componente
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Capacità ___
ACS Riscaldamento Raffrescamento

Coibentazione: Presente Assente
Data di dismissione ___________

Dismetto e compilo una nuova scheda
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9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO
9.1 TORRI EVAPORATIVE
TORRE TE __Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce

Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Data di installazione _____
Fabbricante ____ Modello ____ Matricola ___
Capacità nominale ____[litri]
Numero ventilatori _____
Tipo ventilatori _____

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Altri componenti

Assiali a velocità costante

Litri?! Forse intendevano kW
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Data di dismissione ___________

Dismetto e compilo una nuova scheda

Assiali a velocità costante

Assiali a velocità variabile

Centrifughi a velocità costante

Centrifughi a velocità variabile 
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9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO
9.2 RAFFREDDATORI DI LIQUIDO (a circuito chiuso)
RAFFREDDATORE RV __Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce

Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Data di installazione _____
Fabbricante ____ Modello ____ Matricola ___
Capacità nominale ____[litri]
Numero ventilatori _____
Tipo ventilatori _____

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Altri componenti
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Data di dismissione ___________

Dismetto e compilo una nuova scheda
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9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO
9.3 SCAMBIATORI DI CALORE INTERMEDI (per acqua di superficie o di falda)
SCAMBIATORE  SC __Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce

Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Data di installazione _____
Fabbricante ____ Modello ____

Data di dismissione ___________
Dismetto e compilo una nuova scheda

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Altri componenti

Se ho un circuito (chiuso) che scambia energia con fiume/lago/acqua di falda

NO gli scambiatori intermedi primario-secondario presenti
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9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO
9.4 CIRCUITI INTERRATI A CONDENSAZIONE/ESPANSIONE DIRETTA
CIRCUITO CI __Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce

Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Data di installazione _____
Lunghezza circuito ____[m]
Superficie dello scambiatore _____[m]
Profondità di installazione ____ [m]

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Altri componenti
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Data di dismissione ___________

Dismetto e compilo una nuova scheda
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9. ALTRI COMPONENTI IMPIANTO
9.5 UTA
UNITA' TRATTAMENTO ARIA UT __Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce

Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Data di installazione _____
Fabbricante ____ Modello ____ Matricola ___
Portata ventilatore di mandata ____ [litri/sec] Potenza ventilatore di mandata ____ [kW]
Portata ventilatore di ripresa ____ [litri/sec] Potenza ventilatore di ripresa ____ [kW]

1 m3/h =0,28litri/sec 

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Altri componenti
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Data di dismissione ___________
1 m3/h =0,28litri/sec 

Dismetto e compilo una nuova scheda
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9. ALTRI COMPONENTI IMPIANTO
9.6 RECUPERATORI DI CALORE
Recuperatore RC __Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce

Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Data di installazione _____
Tipologia ____ 

Installato in UTA o VMC
Indipendente

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Altri componenti
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Portata ventilatore di mandata ____ [litri/sec] Potenza ventilatore di mandata ____ [kW]
Portata ventilatore di ripresa ____ [litri/sec] Potenza ventilatore di ripresa ____ [kW]

Data di dismissione ___________
1 m3/h =0,28litri/sec 

Dismetto e compilo una nuova scheda
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10. IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
10.1 VMC
Impianto VM __Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce

Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

Data di installazione _____
Fabbricante ____ Modello ____ Matricola ___

Tipologia
Sola estrazione

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – VMC
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Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati
Flusso doppio con recupero termodinamico
Altro __________________

Massima portata d'aria [m3/h] _____ Rendimento di recupero/COP  ____ 

Data di dismissione ___________

Cambia UdM!?!

Dismetto e compilo una nuova scheda
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11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL’INSTALLATORE 
E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE
Dati essenziali verifiche di EE, in base alla tipologia di impianto

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Risultati verifica EE

Ing. Samuelli Diego dottordiego@dottordiego.it 83[--]



[nuovo_LIC_e_RCEE]

11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL’INSTALLATORE 
E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE
11.1 GRUPPI TERMICI
Riferimento: norma UNI-10389-1 altro _________

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Risultati verifica EE

Se non ho analisi di combustione � Altro

UNI8364-3 generatori di calore a fiamma

UNI 10435 – Generatori di calore di Pot > 35 kW con bruciatore ad aria soffiata

UNI 10436 – Generatori di calore di Pot_FOC < 35kW

UNI 10683 – Generatori a Biomassa

UNI EN 378 – Macchine Frigorifere
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Gruppo termico GT ____
Compilare una scheda per ogni gruppo termico
(Compilare la riga del “Numero modulo” qualora alla sezione 4.1, siano previste più analisi fumi per lo stesso gruppo termico)

UNI EN 378 – Macchine Frigorifere

Secondo indicazioni libretto MIU; Secondo indicazioni INSTALLATORE
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Riferimento norme UNI manutenzione generatori a fiamma

COMPLEMENTI 
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DATA

Numero modulo

Portata termica effettiva (kW)

VALORI MISURATI

Tfumi [°C]

T aria comburente [°C]

O2 [%]

CO2 [%]

Indice di Bacarach

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Risultati verifica EE

Valori misurati:

Media di tre misurazioni significative. 

Sul LIC

In O2, CO2 – quello misurato 

Sul CURIT

Obbligatorietà O2 CO2

Indicare Bacarach
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Indice di Bacarach

CO nei fumi secchi [ppm v/v]

Portata di combustibile

VALORI CALCOLATI

CO nei fumi secchi senz'aria [ppm]

Rendimento di combustione [%]

VERIFICHE

Rispetta l’indice di Bacharach SI    NO

CO fumi secchi e senz’aria <=1.000 ppm v/v SI   NO

R_minimo_legge (%)

R_combustione >= Rminimo_legge SI    NO

XX + 2%

Quello che esce dalla formula

Confronto tenuto conto della tolleranza

CO_misurato

ηc corrisponde al valore calcolato 
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11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E SUCCESSIVE
11.2 MACCHINE FRIGO/PdC GF___

DATA

Numero circuito

Modalità di funzionamento

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Risultati verifica EE

1 scheda ogni GF

1 colonna ogni CIRCUITO

Per le Macchine frigorifere reversibili � Controllo EE sempre nella stessa modalità

Trattasi di controllo MINIMO stabilito da reLombardia
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11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E SUCCESSIVE
11.2 MACCHINE FRIGO/PdC GF___

DATA

Numero circuito

Assenza perdite refrigerante

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Risultati verifica EE

Annoto che è il dato ricavato da altro ManutentoreSe presenta il Registro dell’Apparecchiatura � Riporto l'indicazione presente

Se non presente � Verifica
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11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E SUCCESSIVE
11.2 MACCHINE FRIGO/PdC GF___

DATA

SURRISCALDAMENTO [K]

SOTTORAFFREDDAMENTO [K]

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Risultati verifica EE

Surriscaldamento = T_ASP – Tm_ev

è la differenza fra la temperatura del fluido frigorigeno rilevata all’ingresso del compressore (tubazione di aspirazione) e la temperatura 

manometrica di evaporazione. 

Isottoraffreddamento = Tm_cond – T_OUT_cond
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Tm_condensazione [°C]

Tm_evaporazione [°C]

T_IN_sorgente esterna [°C]

T_OUT sorgente esterna [°C]

T_IN fluido utenze [°C]

T_OUT fluido utenze [°C]

Isottoraffreddamento = Tm_cond – T_OUT_cond

La combinazione di questi due parametri costituisce una rilevazione indiretta di eventuali fughe del fluido frigorigeno. 

Sorgente esterna = Aria; modalità RISCALDAMENTO � Tbu

Sorgente interna = Aria; � (sempre) Tbu

Se non vengono rilevate con strumentazione fissa a bordo macchina, possono essere rilevate soltanto da personale qualificato RCE 303/2008. 
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11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E SUCCESSIVE
11.2 MACCHINE FRIGO/PdC GF___

DATA

Numero circuito

Se TORRE DI RAFFREDDAMENTO 
o RAFFREDDATORE LIQUIDO

T_OUT fluido

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Risultati verifica EE

FAQ MISE – agg 02/2015
11. All'articolo 8 comma 9 del DPR 16 aprile 2013, n. 74, è prescritto che le 
macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni 
di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano 
l'efficienza energetica sono inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati 
in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, 
devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per 
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T_bulbo_umido_aria

Se SCAMBIATORE CALORE INTERMEDIO

T_IN fluido sorgente esterna dello scambiatore

T_OUT fluido sorgente esterna dello scambiatore

T_IN fluido alla macchina frigorifera

T_OUT fluido alla macchina frigorifera

devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per 
cento. Manca però una norma tecnica che prescriva le procedure operative e le 
condizioni di prova. Come garantire l'affidabilità e la ripetibilità dei risultati 
ottenuti?

Attualmente è disponibile solo una norma tecnica che consente di effettuare il 
controllo del sottosistema di generazione previsto all'articolo 8 comma 9 del DPR 
16 aprile 2013, n. 74 – la UNI 10389-1, per gli impianti con generatore di calore a 
fiamma. Per le altre tipologie di impianti, in attesa che l'UNI pubblichi le pertinenti 
norme tecniche o prassi di riferimento, si provvede a redigere e sottoscrivere il 
relativo rapporto di controllo di efficienza energetica, e le relative pagine del 
libretto di impianto, senza effettuare il controllo del sottosistema di generazione.
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11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E SUCCESSIVE
11.2 MACCHINE FRIGO/PdC GF___

DATA

Numero circuito

Potenza assorbita dalla macchina frigorifera

Filtri puliti 

Verifica superata

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Risultati verifica EE

Quelli che ci sono ?!?
Sui circuiti aeraulici che servono le utenze. 
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Verifica superata

Se NO, l'efficienza va ripristinata entro la data del 

Firma

Aspettiamo le norme tecniche?!?

?!?
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12. INTERVENTI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA

c
o

n
tr

o
ll

o

R
a

g
io

n
e

so
c
ia

le

C
C

IA
A

T
ip

o
 A

ll
e

g
a

to

R
a

c
c
o

m
a

n
d

a
z
io

n
i

P
re

sc
ri

z
io

n
i

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Interventi

Alla lettera: solo controlli di EE DIVERSI da Manutenzione

Per quelli di Manutenzione devo comunque lasciare evidenza � riporto anche quelli
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SI    NO SI   NO

Rapportino di Manutenzione: posso utilizzare quello di RCEE con eventuali integrazioni

Controllo di Manutenzione è più "serio" del controllo di EE

(Analisi di Combustione a parte)
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14. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI
14.1 CONSUMO DI COMBUSTIBILE

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Consumi

Regole: 

- Riportare i consumi delle stagioni termiche concluse

- Esercizio individuato da anni della stagione termica 

- Se riporto i consumi di 2 esercizi: gli anni devono susseguirsi 

- Interventi di manutenzione sono biennali: consumo dei 2 esercizi suddiviso nei 2 esercizi distinti

Nel CURIT � Elabora i dati del RCEE
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Tipo di combustibile ________________ UdM_____

Esercizio Acquisti Scorta o 
Lettura iniziale

Scorta o 
Lettura finale

Consumo

2013/2014 Lettura inizio 2013/2014 Lettura inizio 2014/2015 Differenza

La stagione termica a cui si fa riferimento. 01/08 – 31/07 

Nel CURIT � Elabora i dati del RCEE
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14. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI
14.2 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

Esercizio Lettura iniziale 
[kWh]

Lettura finale 
[kWh]

Consumo 
[kWh]

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Interventi

2013/2014 Lettura inizio 2013/2014 Lettura inizio 2014/2015 Differenza
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2013/2014 Lettura inizio 2014/2015 Differenza

Consumi riferiti all’energia elettrica

PdC, Gruppo Frigo � Obbligatori 

Altro � solo in presenza di un misuratore dedicato. 

Sta dicendo che devo installare un misuratore di consumo elettrico?!
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14. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI
14.3 CONSUMO DI ACQUA DI REINTEGRO NEL CIRCUITO DELL’IMPIANTO TERMICO
Unità di misura _____

Esercizio Lettura iniziale Lettura finale Consumo 

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Interventi

DifferenzaLettura inizio 2013/2014Lettura inizio 2013/20142013/2014
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DifferenzaLettura inizio 2013/20142013/2014

Quando svuoto impianto e poi riempio, è consumo !?!

Il consumo di acqua attribuibile ad operazioni di reintegro dell’impianto deve essere registrato in presenza di un misuratore dedicato

Altri casi � 0
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14. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI
14.4 CONSUMO DI PRODOTTI CHIMICI PER IL TRATTAMENTO ACQUA DEL CIRCUITO 

DELL’IMPIANTO TERMICO

Esercizio IT ACS Altro Nome prodotto Quantità UDM

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO – Interventi
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________________________________________

RCEE Biomassa
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RCEE Tipo 1B - Gruppi Termici a BIOMASSA
Pagina (1) : ___ di___

A. DATI IDENTIFICATIVI
Targa Impianto___

Impianto di Potenza termica nominale totale max ___ [kW]

sito nel Comune___   Prov___

RCEE – A 

Potenza UTILE totale degli apparecchi che 

possono funzionare contemporaneamente  

nello stesso servizio climaI/climaE
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sito nel Comune___   Prov___
Indirizzo___   N___ Palazzo___ Scala___ Interno___

Responsabile dell’impianto
Cognome___  Nome___   CF___    Ragione Fiscale___   PIVA___   Indirizzo___

Titolo di responsabilità: 
� Proprietario � Occupante � Amministratore Condominio � 3RSP

Impresa manutentrice
Ragione Sociale___   PIVA___   Indirizzo___
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B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO
DICO � Sì � No
LIC presente � Sì � No
Libretto MIU generatore � Sì � No
Libretto compilato in tutte le sue parti � Sì � No

RCEE – B 

DICO, LIC, MIU

Riferimento al LIC
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DICO, LIC, MIU

Sparisce tutto il 

resto: CPI, ISPESL
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C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA
Durezza totale acqua ______ [°fr]

Trattamento  in Riscaldamento
� Non richiesto � Assente 
� Filtrazione � Addolcimento � Condizionamento chimico

Trattamento  in ACS
� Non richiesto � Assente 

RCEE – C 

Differenza NON RICHIESTO e ASSENTE

Differenza NON RICHIESTO e ASSENTE

Durezza acqua in INGRESSO da LIC
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� Non richiesto � Assente 
� Filtrazione � Addolcimento � Condizionamento chimico 
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C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

RCEE – C 

Acqua di reintegro

Esercizio Lett Iniziale [litri] Lett Finale [litri] Consumo [litri]
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Prodotto Esercizio Consumo UdM IT ACS Aux

� � �

� � �
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D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO
Per installazione interna: in locale idoneo � Sì � No � NC
Per installazione esterna: generatori idonei � Sì � No � NC

Aperture ventilazione/aerazione libere da ostruzioni � Sì � No � NC
Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione � Sì � No � NC

RCEE – D 

NON APPLICABILE
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Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo) � Sì � No � NC

Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante � Sì � No � NC

Idonea tenuta dell’impianto interno e raccordi con il generatore � Sì � No � NC

Pulizia del camino effettuata secondo UNI 10847 � Sì � No � NC

??! Attacca/Stacca; Taratura?

??! Tenuta dell’Impianto?
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E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT________
Data installazione  __________

Fabbricante ____   Modello_____   Matricola ____
Potenza termica NOMINALE UTILE ____

� Caldaia UNI EN 303-5
� Stufa UNI EN 13240

RCEE – E 

Data certa: DICO, fattura, "dichiarato dal RI”
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� Stufa UNI EN 13240
� Stufa ad accumulo UNI EN 15250
� Termocucina UNI EN 12815
� Caminetto aperto UNI EN 13229
� Caminetto chiuso UNI EN 13229
� Inserto caminetto UNI EN 13229
� Stufa assemblata in opera UNI EN 15544
� Stufa a pellet UNI EN 14785
� Altro ___
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E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT___

� Tradizionale � A condensazione � Altro ___

Servizi
� Climatizzazione invernale
� ACS

RCEE – E 
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� ACS
� Cucina
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E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO G T________
Depressione nel canale da fumo ___ [Pa]

Marcatura CE apparecchio � Presente � Assente
Placca camino � Presente � Assente
Modalità di evacuazione fumi � Naturale � Forzata
Aria comburente � Da esterno � Da locale di installazione
Controllo aria comburente � Automatico � Semiautomatico � Manuale
Caricamento combustibile � Automatico � Manuale � A/M

RCEE – E 
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Caricamento combustibile � Automatico � Manuale � A/M

Combustibile
� Legna
� Cippato
� Bricchette
� Pellet
� Altro

DIFFERENZA tra

Evacuazione fumi NATURALE/FORZATO

Camino in PRESSIONE/DEPRESSIONE

Tipologia B/C
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E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT ________

Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente � Si � No
Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati � Si � No
Valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero � Si � No
Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi � Si � No
Presenza riflusso dei prodotti della combustione � Si � No
Risultati controllo, secondo UNI 10683, conformi alla legge � Si � No

RCEE – E 

UNI 10683: normativa di SICUREZZA

Ing. Samuelli Diego dottordiego@dottordiego.it 121[--]

UNI 10683: normativa di SICUREZZA

Se metto NO � NON confornità in Raccomandazioni, Prescrizione
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E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT ________

RCEE – C 

Combustibile UdM Esercizio Acquisti Scorta_i Scorta_f Consumo

Ing. Samuelli Diego dottordiego@dottordiego.it 122[--]

Elettricità Esercicio Lettura_i
[kWh]

Lettura_f
[kWh]

Consumo 
[kWh]
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F. CHECK-LIST
Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora 

applicabili all’impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione 
energetica: 

� L’adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti

� L’isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati

RCEE – F 

NON è una garanzia che gli interventi  siano Efficienti sotto il profilo Costi-Benefici
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� L’isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati

� L’introduzione di un sistema di trattamento dell’acqua sanitaria e per riscaldamento, ove 
assente

� La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più 
livelli di temperatura.

ove assente?!?
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OSSERVAZIONI

RACCOMANDAZIONI

PRESCRIZIONI

RCEE –

Ho trovato una anomalia e poi l'ho risolta, ma vale la pena di lasciare traccia

Qualcuno ha "messo mano all'impianto”

Anche EE

SICUREZZA � SINDACO
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SICUREZZA � SINDACO

L'impianto viene lasciato spento

L'impianto non viene lasciato spento in quanto l'utente non acconsente alla messa fuori servizio

L'utente si rifiuta di firmare
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VADEMECUM

Prescrizioni

Ai fini della sicurezza non può funzionare � Prescrizione + Segnalazione al Sindaco

Raccomandazioni

Le Raccomandazioni non sono situazioni di pericolo

Non esistono situazioni intermedie tra Raccomandazioni e Prescrizioni
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Non ho dubbi sulle questioni che riguardano la Sicurezza

La messa a norma è secondo la normativa vigente

Nessun Ente mi può dire di trascurare elementi che riguardano la sicurezza

La UNI10738:2012, al momento, è una RT, non una Legge
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Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l’apparecchio 
può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell’efficienza energetica 
senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L’impianto può funzionare � SI � NO 

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti 
da manomissioni dell’impianto o dell’apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di 
manutenzione successiva. 

RCEE –

EE e SICUREZZA

SICUREZZA
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manutenzione successiva. 
In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell’impianto si impegna, 

entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all’operatore 
incaricato. 

Si raccomanda un intervento manutentivo entro il ______

Data del presente controllo___   Orario di arrivo/partenza presso l’impianto __/__
Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome __ Firma leggibile del tecnico __
Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto ______

Indicazioni "generiche" di mettere a posto l'impianto

Indicazione prossimo intervento di manutenzione � SICUREZZA

Devo pure tenere riscontro della messa a norma?!?
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________________________________________

RCEE Macchine Frigorifera
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RAPPORTO DI CONTROLLO per Gruppi Frigo / Pompe di Calore 
Pagina __ di ___
Allegato 3C tipo 2

Pagina ___ di ____ 

RCEE –

CTI: Nel caso di impianto composto da più generatori, con uguale o diversa  tipologia, dovranno essere redatte tante pagine quanti i generatori. 

Per i gruppi frigo vanno redatte tante pagine quanti i circuiti annotati al paragrafo 4.4 del Libretto di impianto. 

In tutti i casi, la prima pagina dovrà essere compilata completamente mentre le successive non dovranno essere compilate nelle sezioni che ripetono 

integralmente quanto riportato nella pagina precedente. 

Tutte le pagine dovranno essere firmate dal tecnico e dal responsabile dell'impianto. 

Può essere omessa la compilazione del numero pagina solo nel caso che il Rapporto sia composto da una singola pagina
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Può essere omessa la compilazione del numero pagina solo nel caso che il Rapporto sia composto da una singola pagina
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RAPPORTO DI CONTROLLO per Gruppi Frigo / Pompe di Calore
A. DATI IDENTIFICATIVI
Targa Impianto _______________

Impianto: di Potenza termica nominale totale max ___kW
sito nel Comune  _____  Prov _____
Indirizzo _____________ N ______ Palazzo ____ Scala _____ Interno ______

Responsabile dell’impianto
Cognome ____ Nome ______ CF

RCEE – A 
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Cognome ____ Nome ______ CF
Ragione Fiscale ______________PIVA
Indirizzo ____________

Titolo di responsabilità: 
� Proprietario � Occupante � Amministratore Condominio � 3RSP

Impresa manutentrice : 
Ragione Sociale _________________ PIVA _________________
Indirizzo ________________
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RAPPORTO DI CONTROLLO per Gruppi Frigo / Pompe di Calore

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO
DICO � Sì � No
Libretto impianto presente � Sì � No
Libretto MIU generatore � Sì � No
Libretto compilato in tutte le sue parti � Sì � No

RCEE – B 
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RAPPORTO DI CONTROLLO per Gruppi Frigo / Pompe di Calore

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA
Durezza totale acqua ______ [°fr]
� Non richiesto � Assente 
� Filtrazione � Addolcimento � Condizionamento chimico 

RCEE – C 
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RAPPORTO DI CONTROLLO per Gruppi Frigo / Pompe di Calore

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

RCEE – C 

Acqua di reintegro

Esercizio Lett Iniziale [litri] Lett Finale [litri] Consumo [litri]
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Prodotto Esercizio Consumo UdM IT ACS Aux

� � �

� � �
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RAPPORTO DI CONTROLLO per Gruppi Frigo / Pompe di Calore
D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO
Locale di installazione idoneo � Sì � No � NC

Dimensioni aperture di ventilazione adeguate � Sì � No � NC
Apertura di ventilazione libera da ostruzioni � Sì � No � NC

RCEE – D 

Se non richiesta: 

Cartaceo: Barrare voce corrispondente

CURIT: ?!?
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Linee elettriche idonee � Sì � No � NC

Coibentazioni idonee � Sì � No � NC

CURIT: ?!?

DICO impianto elettrico

Nel LIC Assente/Presente, qua IDONEE?!?

Nel RCEE Gruppi Termici: Non richiesto?!?
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RAPPORTO DI CONTROLLO per Gruppi Frigo / Pompe di Calore
E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO FRIGO/POMPA DI CALORE     GF____
Data installazione  __________
Fabbricante __________ Modello____________ Matricola ____________

Numero circuiti _____
Potenza frigorifera NOMINALE in raffreddamento  ____[kW]
Potenza termica NOMINALE in riscaldamento ____[kW]

RCEE – E 

Data certa: DICO, fattura, "dichiarato dal RI

FRIGORIFERA in RAFFREDDAMENTO ?!?

N circuiti TOTALI della macchina o intendeva N° del circuito?!?
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Servizi
� Climatizzazione invernale
� Climatizzazione estiva
� ACS

Tipologia del generatore
� Ad assorbimento per recupero di calore
� Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile ______
� A ciclo di compressione con motore elettrico
� A ciclo di compressione con motore endotermico con combustibile
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RAPPORTO DI CONTROLLO per Gruppi Frigo / Pompe di Calore
E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO FRIGO/POMPA DI CALORE     GF____

Assenza perdita refrigerante � Si � No � NC

Filtri puliti � Si � No � NC

RCEE – E 

Riferimento a documento di altro soggetto

Interni/Esterni aria/Esterni aria; specificare 
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Presenza app automatica rilevazione diretta fughe refrigerante � Si � No � NC
Presenza app automatica rilevazione indiretta fughe refrigerante � Si � No � NC

Scambiatori di calore puliti e liberi da incrostazioni � Si � No � NC
NC?
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RAPPORTO DI CONTROLLO per Gruppi Frigo / Pompe di Calore
E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO FRIGO/POMPA DI CALORE     GF____

Se TORRE DI RAFFREDDAMENTO o 
RAFFREDDATORE LIQUIDO

T_OUT fluido T_bulbo_umido_aria

RCEE – E 

Se utilizzato SCAMBIATORE DI CALORE INTERMEDIO
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Se utilizzato SCAMBIATORE DI CALORE INTERMEDIO

T_IN fluido sorgente esterna dello 
scambiatore

T_OUT fluido sorgente esterna 
dello scambiatore

T_IN fluido alla macchina 
frigorifera

T_OUT fluido alla macchina
frigorifera
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RAPPORTO DI CONTROLLO per Gruppi Frigo / Pompe di Calore
E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO FRIGO/POMPA DI CALORE     GF____

RCEE – C 

Combustibile UdM Esercizio Acquisti Scorta_i Scorta_f Consumo
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Elettricità Esercizio Lettura_i
[kWh]

Lettura_f
[kWh]

Consumo 
[kWh]
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RAPPORTO DI CONTROLLO per Gruppi Frigo / Pompe di Calore
F. CHECK-LIST
Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora 

applicabili all’impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione 
energetica: 

� La sostituzione di generatori a regolazione On/Off con altri di pari potenza a più gradini o 
a regolazione continua

RCEE – F 

SGEN!
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� La sostituzione di sistemi di regolazione on/off con un sistema programmabile su più 
livelli di temperatura

� L'isolamento della rete di distribuzione acqua refrigerata/calda nei locali non climatizzati
� L'isolamento dei canali di distribuzione aria fredda/calda nei locali non climatizzati
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RAPPORTO DI CONTROLLO per Gruppi Frigo / Pompe di Calore
OSSERVAZIONI

RACCOMANDAZIONI

RCEE –

Ho trovato una anomalia e poi l'ho risolta, ma vale la pena di lasciare traccia

Qualcuno ha "messo mano all'impianto"

Anche EE
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PRESCRIZIONI

SICUREZZA � SINDACO

L'impianto viene lasciato spento

L'impianto non viene lasciato spento in quanto l'utente non acconsente alla messa fuori servizio

L'utente si rifiuta di firmare
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VADEMECUM

Prescrizioni

Ai fini della sicurezza non può funzionare � Prescrizione + Segnalazione al Sindaco

Raccomandazioni

Le Raccomandazioni non sono situazioni di pericolo

Non esistono situazioni intermedie tra Raccomandazioni e Prescrizioni
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Non ho dubbi sulle questioni che riguardano la Sicurezza

La messa a norma è secondo la normativa vigente

Nessun Ente mi può dire di trascurare elementi che riguardano la sicurezza

La UNI10738:2012, al momento, è una RT, non una Legge
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RAPPORTO DI CONTROLLO per Gruppi Frigo / Pompe di Calore
Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l’apparecchio 

può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell’efficienza energetica 
senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L’impianto può funzionare � SI � NO 

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti 
da manomissioni dell’impianto o dell’apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di 
manutenzione successiva. 

RCEE –

EE e SICUREZZA
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manutenzione successiva. 
In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell’impianto si impegna, 

entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all’operatore 
incaricato. 

Si raccomanda un intervento manutentivo entro il ______

Data del presente controllo___ Orario di arrivo/partenza presso l’impianto __/__

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome __  Firma leggibile del tecnico ___
Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto ___

Indicazioni "generiche" di mettere a posto l'impianto

Indicazione prossimo intervento di manutenzione � SICUREZZA

Devo pure tenere riscontro della messa a norma?!?
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www.creativecommons.org

Tu sei libero:
di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico,  esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e rec itare 
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di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico,  esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e rec itare 
quest'opera

Alle seguenti condizioni:

Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi i ndicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in 
licenza e in modo tale da non suggerire che essi av allino te o il modo in cui tu usi l'opera.

Non commerciale — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.

Non opere derivate  — Non puoi alterare o modificare quest’opera o utili zzarla per crearne altre


